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OPSTINA TIVAT

Sekretarijat za uredjenje prostora i zastitu zivotne sredine
Tivat

Predmet : Dostavlianje Migljenja na Nacrt DUP-a Mrcevac

U skladu sa Vasim dopisom br. 0909-896/21-10 od 16,07.2012.4. dostavljamo V=
mizljenje na Nacrt DUP.a "Mrcevac™
1. dredmetnim Nacrtom DUP-a "Mréevac” nije obuhvaden postojeci podzemni )
uz Jadransku Magistralu. Nije obuhvaéen ni postojeci podzemni DV 10kV BTS 10/0,4k
"P. Dobro "~ BTS 10/0,4kV"Vrijes™.
2 Predmetnim DUP-om "Mrécvac” je predvidjeno ukidanje postojecih 35kV 1 10k
nadzemnih vodova, Napominjemo da u Planovima ED Tivat nije predvidjeno ukidanje
navedenih vodova. U DUP-u Mrevac nije navedeno alternativho rijesenje za ukidanje
navedenih vodova.
Napominjemo da se objektl koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 35kV ne imat.
graditi prije izmjestanja postojeceg DV 35kV | 10kV. Napominjemo takodje da izmjesdize:
nostojecih DV 35kV i 10kV nisu sadrzani u investicionim planouvima EPCG-FC Distribuic.
Ovi objekti mogu bitiizgradjeni od strane korisnika sistema-investitora v svom trodkui,
shodno &l. 149. Zakona o energetici. Ovi energetski objekti se mogu preuzelt od strars
Operatora distributivne mreze pod uslovima koji su definisani takodje u ¢l. 149 Zakoni

energeftici. o
3. Potrebno je predvidijeti novi podzemni kablovski vod 10kV za vezu MB| S 10/04

"Dumidran® — MBTS 10/0,4kV "INA Plin”

4, Na dijelu DUP-a, ukrétanja puta za Gradiosnicu i Jadranske Magistrale je potrem
uskladiti navedeni DUP sa DUP-om Gradiosnica. Rijec je o planiranim i postojecim 35k
10kV kablovima koji napajaju konzum Gradiosnice i koji su sadrzani u DUP-u Gradiosnz
5. Predmetni Nacrt DUP-a je potrebno dopuniti sa Procedurom-protokolom F(
Distribucija Podgorica br. 40 00-17865 od 24.11.2011.9. a kojim se regulise postuparij
Operatora distributivhog sistema u postupku izdavanja gradjevinske dozvole po zah =t

nadleznog organa
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