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. Predmet:Misljenje na izmjenjeni Nacrt DUP-a | Seljanovo®

Shodno Vaiem dopisu broj 0909-798/56-11 od 25.02,2013 J.P ViK Tivat daje slijedece:

MISLJENJE

J.P ViK Tivat daje slijede¢e misljenje na izmjenjeni Naert DUP-a ,,Seljanovo®:

e Glavni kolektor kanalizacije prolazi preko parcela UP 21 i UP 15.

* Trase AC 150 cjevovoda-voda, u kompletnom pojasu uz magistralu je potpuno
devastirana novim planom.Staviti ,teret“ dok se ne izmjesti taj dio cjevovoda.

* Trasacjevovoda PVC 315-voda, nije uneSena,jer da jeste vidjelo bi se da ona prolazi
preko slijedeCih parcela: UP 32,UP 33,UP 35, UP41,UP 114.

* Kota rezervoara ,,Pod Kuk* je 59-64 mnm,tako da je upitno vodosnabdjevanje svih UP
C1ja ¢e najvisocija kota objekta biti iznad kote 50 mnm.

¢ Potrebno je da Obradiva¢ plana uz saglasnost vodovoda i kanalizacije da predlﬁg,
djelimi¢ne valorizacije gore pomenutih parcela uz po$tovanje tehni¢kih normativa.

¢ Napraviti zastitni koridor za glavni cjevovod PVC 315-voda.kao i za Glavni kolektor
Kanalizacije ,kao 3to je napravljen koridor dalekovoda u skladu sa zakonskom
regulativom.

Tivat,27.02.2013 god
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