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Plan energetike e Prostorno-urbanisti¢ki plan
Opstine Tivat 2020
Legenda: Energetika e Flckirovod 110 KV - postojece - . . Faza: il o nponin
Elektrovod 25 KV y transformatorska stanica - TS 110/35/10 kV - planirano B ol Prustornag urbanistitkog
eeee oranica Opstine Tivat ektrovod 35 kV - postojece ot o plana Tivat do 2020 godine
0 objekti = m 1 Flektrovod 110 kV - planirano . transformatorska stanica - TS 110/35 KV - postojeée Datum donoSenja plana: - 01.07.2010 godine
sz _ § . L, Naruéilac: Opstina Tivat
Elektrovod 35 kV - planirano transformatorska stanica - TS 35/10 kV - postojeée Predsjednik skupitine
Krsto Petrovié
Obradivaé: {  Urbanistiéni institut
Konzoreij: u Republike Slovenije
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